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Instrukcja obsługi

Spis treści
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1	 Informacje ogólne

Regulator solarny HelioCONTROL to 
elektroniczne urządzenie służące do 
sterowania systemem wytwarzania ciepłej 
wody użytkowej z wykorzystaniem energii 
słonecznej.

Urządzenie może obsługiwać:

do dwóch grup pompowych dla --
maksymalnie dwóch stref kolektorów,

pompę systemu ochrony przed --
Legionellą,

pompę cyrkulacyjną ciepłej wody --
użytkowej,

zawór przełączający (bypass) --
bezpośredniego przepływu ciepłej 
wody z pominięciem kotła dogrzewania 
uzupełniającego,

zewnętrzne dogrzewanie ciepłej wody --
użytkowej (np.: kocioł jednofunkcyjny, 
grzałka elektryczna),

instalację podgrzewania wody w --
basenie.

Instalacja i pierwsze uruchomienie 
urządzenia mogą zostać wykonane 
wyłącznie przez osoby uprawnione. 
Są one odpowiedzialne za prawidłowe 
podłączenie i uruchomienie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

Wszelkie czynności serwisowe i naprawy 
należy zlecić uprawnionemu serwisantowi. 

Marka Saunier Duval posiada w ofercie 
liczne akcesoria, przeznaczone do 
zakupionego przez Państwa urządzenia, 
dostosowane do indywidualnej 
charakterystyki instalacji.

Aby zapoznać się ze szczegółową listą 
tych akcesoriów prosimy skontaktować 
się z Państwa sprzedawcą lub zajrzeć na 
stronę internetową www.saunierduval.pl.

2	 Przechowywanie dokumentów

Prosimy przechowywać niniejszą •	
instrukcję oraz wszystkie dokumenty 
towarzyszące w łatwo dostępnym 
miejscu, aby można było w razie 
potrzeby wykorzystać zawarte w nich 
informacje.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, 
za szkody powstałe na skutek 
nieznajomości treści niniejszej instrukcji.

3	 Bezpieczeństwo

Należy bezwzględnie przestrzegać 
następujących przepisów bezpieczeństwa 
i zaleceń:

W żadnym wypadku nie wolno •	
wyłączać zabezpieczeń ani nie 
ingerować w ich ustawienia, gdyż może 
to spowodować ich niesprawność.

Nie wprowadzać modyfikacji na •	
poziomie:

urządzenia,--

bezpośredniego otoczenia urządzenia,--

Nie wolno samodzielnie dokonywać •	
przeglądów lub napraw urządzenia.

Nie należy zmieniać warunków •	
technicznych i architektonicznych 
w otoczeniu urządzenia, mogących 
wywierać wpływ na bezpieczeństwo 
jego działania.
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4 	 Gwarancja producenta / 
Odpowiedzialność

Gwarancja jest ważna wyłącznie z 
dowodem zakupu.

1. Niniejsze warunki gwarancji dotyczą 
tylko urządzeń do których odnosi się 
niniejsza instrukcja obsługi.

2. Gwarancja firmy Vaillant Saunier Duval 
Sp. z o.o. dotyczy urządzeń marki Saunier 
Duval, zakupionych w Polsce i jest ważna 
wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

3. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. 
udziela gwarancji prawidłowego działania 
urządzenia na okres 24 miesięcy od dnia 
sprzedaży (potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami).

4. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi 
przysługuje prawo do bezpłatnych napraw 
wad urządzenia powstałych z winy 
producenta.

5. Zgłoszenia przez użytkownika 
niesprawności urządzeń są przyjmowane 
pod numerem Infolinii Saunier Duval: 
0 801 806 666, lub pod numerem 
telefonu firm uprawnionych do „Napraw 
gwarancyjnych», których spis znajduje się 
na www.saunierduval.pl.
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5 	 Przewidziane przeznaczenie 
urządzenia

Regulator solarny HelioCONTROL 
wykonany został w oparciu o najnowsze 
rozwiązania techniczne i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

Urządzenie ma za zadanie sterowanie 
systemami solarnymi wytwarzania ciepłej 
wody użytkowej oraz zewnętrznymi 
urządzeniami dogrzewającymi wodę 
użytkową (kotły jednofunkcyjne, grzałka 
elektryczna).

Każdy inny sposób eksploatacji 
urządzenia jest traktowany jako 
niewłaściwy i zabroniony.

Producent nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za uszkodzenia lub 
straty powstałe na skutek użytkowania 
urządzenia w sposób niezgodny z 
przeznaczeniem. Wszelkie ryzyko ponosi 
wyłącznie użytkownik.

Pojęcie przewidzianego przeznaczenia 
zawiera w sobie również przestrzeganie 
zaleceń zawartych w instrukcji obsługi, 
instrukcji instalacji i we wszystkich 
dokumentach towarzyszących oraz zasad 
instalacji i aktualnych przepisów.

6 	 Obsługa bieżąca

Wyczyścić obudowę urządzenia za •	
pomocą szmatki zwilżonej wodą z 
mydłem.

Nie stosować preparatów ściernych lub •	
czyszczących, które mogłyby uszkodzić 
powłoki zewnętrzne lub części 
wykonane z tworzyw sztucznych.

7	 Recykling

Urządzenie wykonane  jest w większości z 
materiałów podlegających recyklingowi. 

Opakowanie urządzenia oraz jego 
wypełnienie jak i inne elementy 
zabezpieczające oraz samo 
urządzenie nie powinny być 
wyrzucane z innymi odpadami 
domowymi lecz usuwane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.
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8	 Użytkowanie urządzenia

W ninejszym rozdziale opisano 
podsatawowe funkcje regulatora 
solarnego.

8.1 	 Panel sterowania

1

3

2

5

4

Opis
1 	 Wyświetlacz
2	 Przycisk 
3	 Przycisk 
4	 Przycisk 
5	 Przycisk 

8.2	 Opis przycisków

8.2.1	 Przycisk 

Naciskanie przycisku  daje dostęp 
do następujących nastaw :

Liczba 
wciśnięć

Opis

1 Wybór trybu pracy

2 Ustawienie aktualnego dnia 
tygodnia

3 Ustawienie godziny

4 Menu programowania : 
- Programowanie dogrzewania 
zasobnika 
- Programowanie działania 
pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

5
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8.2.2	 Przycisk 

Naciskanie przycisku   daje dostęp do 
następujących nastaw: 

Liczba 
wciśnięć

Opis

1 Aktywacja funkcji «Party»

2 Aktywacja funkcji «Jednorazowe 
ładowanie zasobnika»

3 Aktywacja funkcji  «Wakacje»

Naciskanie przez 3 sekundy przycisku 
umożliwia wyświetlenie poszczególnych 
nastaw urządzenia

8.2.3	 Przycisk 

Naciśnięcie przycisku , powoduje 
zmniejszenie wartości regulowanego 
parametru.

8.2.4	 Przycisk 

Naciśnięcie przycisku , powoduje 
zwiększenie wartości regulowanego 
parametru.

8.3 	 Wyświetlacz

14

15

13

12

11

10

4

321

5

6

7

89

Opis
1 	 Menu programowania
2 	 Menu serwisowe/diagnostyczne
3 	 Dogrzewanie (doładowanie)
4	 Menu informacyjne
5	 Programy czasowe:

	   dogrzewania zasobnika

	   pracy pompy cyrkulacyjnej 
c.w.u.  

6	 Uzysk cieplny kolektora (wskaźnik 
pulsuje, gdy pompa solarna działa)

7	 Jednostki miary
8	 Wyświetlenie uzysku energii (w 

przypadku uruchomienia opcji licznika)
9	 Kursor regulacji
10	 Kursor regulacji
11	 Wskaźnik wielofunkcyjny
12	 Dni tygodnia
13	 Temperatura ciepłej wody : wartość 

zadana/rzeczywista
14	 Tryb pracy 

	 funkcja dogrzewania 
(doładowania) zasobnika z programem 
czasowym (tryb automatyczny) - system 
solarny włączony

	 	 funkcja dogrzewania (doładowania) 
zasobnika w stałej gotowości - system 
solarny włączony 

	 funkcja dogrzewania 
(doładowania) zasobnika nieaktywna - 
system solarny włączony

	  funkcja dogrzewania 
(doładowania) zasobnika wyłączona - 
system solarny wyłączony

15	 Funkcje specjalne :

	    Party
	    Jednorazowe ładowanie 

zasobnika
	    Wakacje

6
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8.4	 Wyświetlanie menu głównego

Po pierwszym włączeniu urządzenia jest 
wyświetlane menu główne.

6

5

4

3

1

2

Opis
1	 Uzysk cieplny kolektora (wskaźnik 

pulsuje, gdy pompa solarna)
2	 Temperatura rzeczywista kolektora
3	 Aktualna godzina lub napis LEG 

sygnalizujący funkcję zabezpieczenia 
przed bakteriami Legionelli (o ile jest 
aktywna) 

4	 Aktualny dzień tygodnia
5	 Temperatura rzeczywista zasobnika
6	 Aktualny tryb pracy

W menu głównym możliwe jest •	
ustawienie:

Temperatury zasobnika--

Trybu pracy--

Aktualnego dnia--

Aktualnej godziny--

8.5	 Ustawianie temperatury zasobnika

Aby zmienić nastawę temperatury wody •	
zasobnika, nacisnąć przycisk   lub 

 : wartość nastawy wyświetla się i 
miga.

Ustawić żądaną temperaturę naciskając •	
przycisk  lub . Menu główne 
wyświetla się ponownie automatycznie 
po upływie kilku sekund.

8.6	 Wybór trybu pracy

W menu głównym nacisnąć przycisk •	
, aby wyświetlić aktualny tryb 

pracy.

Symbol aktualnego trybu pracy miga.

 Funkcja dogrzewania (doładowania) 
zasobnika z programem czasowym 
(tryb automatyczny) - system solarny 
włączony

 Funkcja dogrzewania (doładowania) 
zasobnika w stałej gotowości - 
system solarny włączony

Funkcja dogrzewania (doładowania) 
zasobnika nieaktywna - system 
solarny włączony

Funkcja dogrzewania (doładowania) 
zasobnika wyłączona - system 
solarny wyłączony

Za pomocą przycisków •	  i  wybrać 
tryb pracy instalacji.

Symbol wybranego trybu pracy miga. 7
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8.7	 Ustawianie aktualnego dnia 
tygodnia

W menu głównym nacisnąć dwa razy •	
przycisk .

Za pomocą przycisków •	  i  ustawić 
aktualny dzień tygodnia. Wybrany dzień 
miga.

MO = Poniedziałek TU = Wtorek

WE = Środa TH = Czwartek

FR = Piątek SA = Sobota

SU = Niedziela

8.8	 Ustawianie godziny

W menu głównym nacisnąć trzy razy •	
przycisk .

Za pomocą przycisków •	  i  ustawić 
aktualną godzinę.

Nacisnąć ponownie przycisk •	 . 

Za pomocą przycisków •	  i  ustawić 
minuty.

Nacisnąć przycisk , aby powrócić do 
menu głównego. 
W przeciwnym wypadku po upływie 5 
minut automatycznie wyświetli się menu 
główne.

8.9	 Menu programowania

7

6

5

4

2

1

3

Opis
1	 Menu programowania
2	 Programowanie funkcji :
	 	 dogrzewanie zasobnika
	 	 pracy pompy cyrkulacyjnej c.w.u.
3	 Godzina wyłączenia
4	 Godzina rozpoczęcia
5	 Dzień lub grupa dni
6	 Kursor (wskazuje wartość do zmiany)
7	 Okno czasowe

Można wybrać do 3 okien czasowych dla 
danej funkcji : H1 / H2 / H3.

Przykładowe kombinacje :--

H1 : cały dzień--

H1 : rano i H2 : wieczorem--

H1 : rano, H2 : w południe i H3 : --
wieczorem

Uwaga ! Zaprogramowane 
godziny pracy 3 okien 
czasowych nie mogą się 
pokrywać.

8
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Nastawy fabryczne okien czasowych:
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H1 MO-SU 06:00 22:00

H2 - - -

H3 - - -

8.9.1	 Programowanie dogrzewania 
zasobnika

W menu głównym nacisnąć 5 razy •	
przycisk , aby dostać się do 
funkcji programowania .

Na ekranie wyświetlany jest symbol 
aktywacji menu programowania  i 
możliwe jest wprowadzenie programów 
czasowych dla funkcji:

--  dogrzewanie zasobnika

--  działanie pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

Symbol  miga i można zaprogramować 
funkcję dogrzewania zasobnika.

Nacisnąć przycisk •	  : okno czasowe 
«H1», w którym funkcja dogrzewania 
zasobnika będzie aktywna miga. 
Wybrać okno czasowe za pomocą 
przycisków  i .

Nacisnąć przycisk •	  i za pomocą 
przycisków  i , 
wybrać dzień tygodnia lub grupę dni dla 
wybranego okna czasowego zgodnie z 
poniższą tabelą :

Cały tydzień MO/TU/WE/TH/FR/
SA/SU

Sobota i niedziela SA/SU

Od poniedziałku 
do piątku

MO/TU/WE/TH/FR

Na każdy dzień 
tygodnia

MO,
TU,
WE, etc... 

Nacisnąć przycisk •	  i za pomocą 
przycisków  i ,  
wybrać godzinę rozpoczęcia 
dogrzewania, a następnie godzinę 
zakończenia dla danego okna 
czasowego.

Wcisnąć jeszcze raz przycisk •	  
aby zaprogramować okno lub okna 
czasowe działania pompy cyrkulacyjnej 
c.w.u..

Symbol  •	  miga. 

8.9.2	 Programowanie działania 
pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

Dzięki pracy pompy cyrkulacyjnej c.w.u. 
można otrzymać ciepłą wodę prawie 
natychmiast w punktach czerpalnych 
najbardziej oddalonych od zasobnika

Zaleca się uruchamiać pompę 
cyrkulacyjną c.w.u. wyłącznie w 
godzinach poboru ciepłej wody 
użytkowej.

Nacisnąć przycisk •	  aby wybrać 
symbol .

Symbol  miga. Można zaprogramować 
funkcję działania pompy cyrkulacyjnej 
c.w.u..

Powtórzyć operacje programowania •	
z rozdziału «Programowanie 
dogrzewania zasobnika» .

Nacisnąć przycisk •	 , aby powrócić 
do menu głównego.

9
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8.10	 Funkcja Party

2

3

1

Opis
1	 «ON» = funkcja włączona
	 «OFF» = funkcja wyłączona
2	 Kursor wskazujący wybraną funkcję
3	 Symbol funkcji «Party»

Uruchomienie funkcji «Party» odblokowuje 
funkcję dogrzewania zasobnika poza 
programem czasowym, tzn. zadana 
temperatura zasobnika jest utrzymywana 
do najbliższego okna czasowego 
dogrzewania.

Nacisnąć przycisk •	  : symbol  
miga i funkcja «Party» włącza się po 
upływie 10 sekund.

Menu główne wyświetla się ponownie z 
widocznym symbolem  .

Wyłączenie funkcji następuje 
automatycznie po osiągnięciu kolejnego 
okna czasowego dogrzewania zasobnika.

Aby wyłączyć funkcję ręcznie, należy •	
wcisnąć jeden raz przycisk .

W menu głównym nie jest wyświetlany 
symbol . 

Włączenie funkcji możliwe jest jedynie w 
trybie pracy «  funkcja dogrzewania 
(doładowania) zasobnika z programem 
czasowym (tryb automatyczny)». 

8.11	 Funkcja Jednorazowe ładowanie 
zasobnika

Po włączeniu specjalnej funkcji 
«Jednorazowe ładowanie zasobnika», 
woda w zasobniku jest dogrzewana do 
zadanej temperatury.

2

3

1

Opis
1	 «ON» = funkcja włączona
	 «OFF» = funkcja wyłączona
2	 Kursor wskazujący wybraną funkcję
3	 Symbol funkcji «Jednorazowe 

ładowanie zasobnika»

Nacisnąć 2 razy przycisk •	  : symbol  
 miga i funkcja «Jednorazowe 

ładowanie zasobnika» włącza się po 
upływie 10 sekund.

Menu główne wyświetla się ponownie.

Symbol  wyświetla się gdy zadana 
temperatura jest wyższa od temperatury 
c.w.u. w zasobniku.

Po osiągnięciu nastawy temperatury 
funkcja «Jednorazowe ładowanie 
zasobnika»  zostaje automatycznie 
wyłączona.

Aby wyłączyć funkcję ręcznie należy •	
wcisnąć jeden raz przycisk .

Menu główne wyświetla się ponownie po 
upływie 10 sekund a symbol  nie jest 
już wyświetlany.

10
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8.12	 Funkcja Wakacje

Włączenie tej funkcji powoduje przejście 
trybu funkcjonowania na  na czas 
nieobecności. System solarny, a także 
funkcja dogrzewania zasobnika solarnego 
zostają wyłączone.

3

2

4

1

Opis
1	 «ON» = funkcja włączona
	 «OFF» = funkcja wyłączona
2	 Liczba dni nieobecności
3	 Kursor wskazujący wybraną funkcję
4	 Symbol funkcji «Wakacje»

Wcisnąć trzy razy przycisk •	 : 
ustawienie długości wakacji i symbol  

 i  migają przez około 10 sekund.

Wcisnąć przycisk •	  lub 
, aby wybrać liczbę dni (0 - 99) 

nieobecności.. 
Symbol  jest wyświetlany w menu 
głównym.

Funkcja zostaje włączona na 
zaprogramowany okres czasu.

Po zakończeniu zaprogramowanego 
czasu wakacji funkcja «Wakacje»  
zostaje automatycznie wyłączona..

Aby wyłączyć funkcję ręcznie, należy •	
wcisnąć jeden raz przycisk .

Menu główne wyświetla się ponownie a 
symbol  nie jest już wyświetlany.

Jeżeli funkcja «Ochrona przed Legionellą» 
jest włączona, aktywuje się w ostatnim 
dniu wakacji.

Przykład: Funkcja «wakacje» jest 
włączona do 12 lipca: «System ochrony 
przed Legionellą» uruchomi się w nocy z 
12 na 13 lipca o północy (00:00).

8.13	 Menu informacji

Menu dostarcza informacji o 
poszczególnych nastawach urządzenia.

W menu głównym nacisnąć na 3 •	
sekundy przycisk .

Wyświetla się symbol .

Nacisnąć przycisk •	  tyle razy ile 
trzeba, aby wyświetlić następujące 
informacje:

Temperatura zadana ciepłej wody --
zasobnika

Temperatura zmierzona przez czujnik --
TAC1 (czujnik temperatury w górnej 
części zasobnika)

Temperatura zmierzona przez czujnik --
TAC2 (w dolnej części zasobnika)

Temperatura zmierzona przez czujnik --
NTCA (czujnik pola kolektorów)

Ustawione okna czasowe w menu --
programowania.

11
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8.14	 Funkcje dodatkowe

Parametry funkcji powinny być 
wprowadzone przez instalatora...

Użytkownik ma do dyspozycji 3 funkcje 
ochronne instalacji:

Ochrona przed Legionellą: ochrona --
użytkownika przed ryzykiem rozwoju 
bakterii Legionelli.

Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe: --
ochrona instalacji przed zamarzaniem.

Zabezpieczenie obiegu solarnego:  --
ochrona instalacji przez ryzykiem 
przegrzania.

Funkcja zabezpieczenia 
przeciwzamrożeniowego 
wykorzystuje część ciepła 
zawartego w zasobniku : zaleca 
się dokładną regulację, aby 
ograniczyć zużycie energii.

W przypadku uruchomienia funkcja 
wyświetla się na wyświetlaczu 
wielofunkcyjnym zamiast godziny :

LEG : oznacza włączenie systemu --
ochrony przed Legionellą.

AGEL : oznacza --
włączenie zabezpieczenia 
przeciwzamrożeniowego.

PROT : oznacza włączenie --
zabezpieczenia obiegu solarnego.

Uwaga ! Funkcje zabezpieczenia 
przeciwzamrożeniowego 
i zabezpieczenia przed 
przegrzaniem są priorytetowe 
w stosunku do ochrony przed 
Legionellą. 

9	 Diagnostyka usterek

W razie niesprawności regulator solarny 
wyświetla komunikaty o błędzie.

Uwaga ! Nigdy nie próbować 
samodzielnie wykonywać 
czynności serwisowych 
i napraw urządzenia; nie 
uruchamiać urządzenia zanim 
usterka nie zostanie usunięta 
przez uprawnionego serwisanta.

12
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Kod usterki Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Wyświetlacz nie działa Odłączenie zasilania 

elektrycznego
Sprawdzić czy urządzenie nie zostało 
odłączone od źródła zasilania i jest 
prawidłowo podłączone. Po przywróceniu 
zasilania urządzenie uruchamia się 
automatycznie. Jeżeli błąd utrzymuje się, 
wezwać uprawnionego serwisanta.

W przypadku dłuższej nieobecności lub 
odłączenia zasilania elektrycznego konieczne 
będzie ponowne zaprogramowanie daty, dnia 
tygodnia i godziny.

Ważne: programowanie daty i roku może być 
wykonane wyłącznie przez uprawnionego 
instalatora lub serwisanta.

NTCA Err Błąd czujnika 
temperatury pola 
kolektorów A

Skontaktować się z uprawnionym 
serwisantem.

NTCB Err Błąd czujnika 
temperatury pola 
kolektorów B

Skontaktować się z uprawnionym 
serwisantem.

TAC1 Err Błąd czujnika 
temperatury w górnej 
części zasobnika 

Skontaktować się z uprawnionym 
serwisantem.

TAC2 Err Błąd czujnika 
temperatury  w dolnej 
części zasobnika 

Skontaktować się z uprawnionym 
serwisantem.

TAC3 Err Błąd czujnika 
wielofunkcyjnego

Skontaktować się z uprawnionym 
serwisantem.

Inne awarie - Skontaktować się z uprawnionym 
serwisantem.

13
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10	Konserwacja / Serwis

Zalecamy wykonywanie okresowej 
konserwacji urządzenia przez  
autoryzowany serwis.

Proszę pamiętać, że niewłaściwa 
konserwacja może spowodować 
uszkodzenie zabezpieczeń urządzenia i 
stać się przyczyną szkód materialnych lub 
obrażeń.

Podczas pierwszego uruchomienia 
urządzenia instalator powinien 
zaprogramować datę (dzień i rok) oraz 
godzinę.

11	Lista czynności do wykonania w 
trakcie okresowych przeglądów

Czynności serwisowe      Częstotliwość 
przeglądów

Regulator solarny
Kontrola działania pompy 
(zał./wył., automat.)

Raz w roku

Kontrola wyświetlenia 
temperatur czujników

Raz w roku

Kontrola zegara 
sterującego i programów 
czasowych

Raz w roku

Czy układ dogrzewania 
pozwala zapewnić zadaną 
temperaturę wody w 
zasobniku?

Raz w roku

14
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Instrukcja instalacji

Spis treści

In
st

ru
kc

ja
 o

bs
łu

gi
In

st
ru

kc
ja

 in
st

al
ac

ji 
pr

ze
zn

ac
zo

na
 je

st
 ty

lk
o 

dl
a 

au
to

ry
zo

w
an

eg
o 

in
st

al
at

or
a



1 	 Uwagi dotyczące dokumentacji

Prosimy przekazać pełen zestaw •	
dokumentów użytkownikowi urządzenia 
Użytkownik powinien przechowywać 
te dokumenty  w łatwo dostępnym 
miejscu, aby można było w razie 
potrzeby wykorzystać zawarte w nich 
informacje.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności 
za szkody powstałe na skutek 
nieznajomości niniejszej instrukcji.

2	 Opis urządzenia

Uwaga! Schematy hydrauliczne 
przedstawione w poniższym 
rozdziale służą jedynie do 
przedstawienia połączeń 
elektrycznych systemu 
solarnego.

Nie wykorzystywać tych schematów do •	
wykonania obiegów hydraulicznych

2.1 	 Oznakowanie CE

Oznakowanie CE wskazuje, że urządzenia 
opisane w niniejszej instrukcji są zgodne z 
następującymi dyrektywami:

Dyrektywą dotyczącą kompatybilności --
elektromagnetycznej (dyrektywa 
2004/108/EC Rady Wspólnoty 
Europejskiej)

Dyrektywą dotyczącą niskiego --
napięcia (dyrektywa 2006/95/EC Rady 
Wspólnoty Europejskiej)

16
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2.2	 Schemat hydrauliczny z zasobnikiem z dwoma wężownicami

bar 

230 V~ 

2 

3 4

1 

5

6

Opis
1	 NTCA : Czujnik temperatury kolektorów 
2	 PCSA : Grupa pompowa
3	 TAC2 : Czujnik temperatury w dolnej 

części zasobnika

174	 Grupa bezpieczeństwa
5	 Termostatyczny zawór mieszający
6	 TAC1 : Czujnik temperatury w gónej 

części zasobnika
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Ustawić kod schematu hydraulicznego, •	
opisany w rodziale «Regulacje» na: 
HYD = 1.

2.2.1	 Obieg solarny

Po uruchomieniu pompy solarnej, 
czynnik grzewczy przepływa przez 
pole kolektorów, a następnie płynie do 
wężownicy solarnej zasobnika w celu 
ogrzania wody.

2.2.2	 Obieg ciepłej wody

Dogrzewanie zasobnika --
dwuwężownicowego odbywa się za 
pośrednictwem kotła jednofunkcyjnego, 
podłączonego równolegle do drugiej 
wężownicy zasobnika.

Podłączenie wykonuje się bezpośrednio --
do obiegu c.w.u., zalecane jest 
zastosowanie termostatycznego 
zaworu mieszającego.

3	 Wybór lokalizacji

Urządzenia nie należy instalować nad •	
innymi urządzeniami, które mogłyby 
spowodować niesprawność regulatora 
(na przykład nad kuchenką, gdzie 
występuje zaparowanie i rozpryski 
tłuszczu), w mocno zakurzonym 
pomieszczeniu, lub w miejscu o 
agresywnej chemicznie atmosferze.

Urządzenie należy instalować w •	
pomieszczeniu, w którym nie ma ryzyka 
zamarznięcia. Zachować niezbędne 
środki ostrożności.

O powyższych wymaganiach należy •	
poinformować użytkownika.

18

4	 Instrukcje i zalecenia dotyczące 
bezpieczeństwa

4.1 	 Warunki bezpieczeństwa

Wszystkie naprawy wewnątrz urządzenia 
należy zlecić uprawnionemu serwisowi.

Urządzenie powinno być instalowane 
wyłącznie przez uprawnionego instalatora 
lub serwisanta przestrzegającego 
wymogów norm i obowiązujących 
przepisów.

Uwaga! Jeżeli instalacja nie 
jest właściwie zaprojektowana 
i wykonana, istnieje 
niebezpieczeństwo porażenia 
elektrycznego i uszkodzenia 
urządzenia.

4.2	 Rozporządzenia, normy, 
dyrektywy

Podczas instalacji i uruchamiania 
urządzenia należy przestrzegać aktualnie 
obowiązujących norm i przepisów.

5	 Instalacja urządzenia

Wszystkie wymiary w niniejszym rozdziale 
podano w milimetrach

5.1	 Wymiary

260

20
0

160

275
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5.2	 Specyfikacja

W standardzie urządzenie 
HelioCONTROL dostarczane jst z 
następującymi elementami:

2 czujniki kolektora.--

2 czujniki zasobnika.--

2 torebki zawierające 6 uchwytów --
kablowych

1 torebka zawierająca 2 śruby --
mocujące z kołkami.

5.3	 Mocowanie do ściany

Prosimy sprawdzić, czy podłoże na •	
którym ma być zamocowany regulator 
nadaje się do tego celu.

5.3.1	 Widok ogólny

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Opis
1 	 Obudowa
2	 Górna osłona
3	 Panel sterowania
4	 Wyświetlacz
5	 Przycisk 
6	 Przycisk 
7	 Przycisk 
8	 Przycisk 
9	 Dolna osłona

5.3.2	 Otwarcie urządzenia

1

2

3

Opis
1	 Górna osłona
2	 Dolna osłona
3	 Śruba

Po odkręceniu śruby (3) zdjąć dolną •	
osłonę (2) obudowy urządzenia jak 
pokazano powyżej.

5.3.3	 Mocowanie urządzenia

2

3

2

3

A

B

230

1

1

Opis
1	 Otwór mocujący
2	 Podkładka
3	 Śruba mocująca

19
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A	 Otwór do wywiercenia
B	 Otwór do wywiercenia

Ustalić miejsce instalacji urządzenia.•	
Patrz instrukcje w rozdziale «Wybór 
lokalizacji».

Przyłożyć obudowę urządzenia do •	
ściany.

Wywiercić otwory A i B dla śrub •	
mocujących o rozstawie takim jak dwa 
otwory mocujące (1) obudowy.

Wsunąć kołki w wywiercone otwory A •	
i B.

Zamocować obudowę urządzenia •	
za pomocą śrub mocujących (3) i 
podkładek (2) jak pokazano powyżej.

5.3.4	 Okablowanie urządzenia

2

1

Opis
1	 Panel sterowania
2	 Uchwyt kablowy

Odchylić panel sterowania (1) do góry, •	
tak jak pokazano powyżej.

Wykonać okablowanie urządzenia •	
zgodnie z rozdziałem «Podłączenie 
elektryczne».

Przymocować wszystkie przewody •	
za pomocą dostarczonych uchwytów 
kablowych (2) zgodnie z rysunkiem.

Opuścić panel sterowania (1).•	

Założyć dolną osłonę na obudowę •	
urządzenia.

5.4	 Instalacja czujników temperatury

1

1

2

3

Opis
1	 Czujnik temperatury
2	 Rurka miedziana
3	 Opaska zaciskowa

Czujniki temperatury dostarczone wraz 
z urządzeniem zostały wykonane w taki 
sposób, aby można je było wsunąć w 
tuleje zanurzeniowe lub używać jako 
czujniki przylgowe.

W przypadku użycia jako czujnik 
przylgowy:

Zamocować czujnik na rurze zasilającej •	
lub powrotnej używając dostarczonej 
opaski zaciskowej.

Umieścić rurę z czujnikiem w jednej •	
izolacji, aby umożliwić optymalny 
odczyt temperatury.

20
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6	 Podłączenie elektryczne

Uwaga! W przypadku 
nieprawidłowej instalacji istnieje 
ryzyko porażenia prądem i 
uszkodzenia urządzenia.

Podłączyć kabel zasilający (nie •	
dostarczony) do zacisków 230 V 
urządzenia.

Przestrzegać właściwego podłączenia •	
fazy i przewodu zerowego w 
urządzeniu.

Podłączyć przewód zasilający •	
urządzenia do sieci 230 V jednofazowej 
z uziemieniem.

Ważne : Podłączenie elektryczne 
urządzenia powinno być 
wykonane przez uprawnionego 
instalatora lub serwisanta.

Wszystkie naprawy wewnątrz urządzenia 
powinny być wykonywane przez 
uprawniony serwis.

W instalacji elektrycznej mieszkania •	
należy uwzględnić możliwość 
odłączenia zasilania kotła za 
pośrednictwem wyłącznika lub 
bezpiecznika o minimum 3 mm 
rozwarciu styków.

Zapasowy bezpiecznik znajduje się na 
górnej osłonie urządzenia.

1 2 3

30 mm max.

Opis
1	 Złącze
2	 Przewody elektryczne
3	 Izolacja

Uwaga! W przypadku 
podłączania przewodów 
elektrycznych do złącza płyty 
elektronicznej :

Zdjąć izolację maksymalnie na długości •	
30 mm między przyłączem regulatora 
(1) a izolacją przewodów (3). 

W razie konieczności razie spiąć •	
przewody elektryczne (2) plastikową 
opaską.

Zamocować przewody w uchwycie •	
kablowym skrzynki elektrycznej.
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6.1	 Schemat głównej listwy podłączeniowej

N

230V~ PCSA PCSB/PC LEG/BYP R V3V AQ NTCA TAC1 TAC2 TAC3 GAIN NTCB

L N L N L N L N L2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

230 V~ 5 V / 24 V

F1 T4

9

1 2

8

3 4

14

5 6 7

131210 11

8	 230V : Zasilanie sieciowe
9	 PCSB : Pompa solarna pola 

kolektorów B
PC : Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 
10	 R : Grzałak elektryczna 
11	 AQ : Styk AQUASTAT jedynie dla kotła 

jednofunkcyjnego
12	 TAC2 : Czujnik temperatury w dolnej 

części zasobnika
13	 TAC3 : Czujnik wielofunkcyjny
14	 GAIN : Czujnik temperatury dla 

obliczenia uzysku słonecznego 

Opis
1	 F1 : Bezpiecznik
2	 PCSA : Pompa solarna pola kolektorów A
3	 LEG : Pompa systemu ochrony przed 

Legionellą 
BYP :  Zawór przełączający (bypass) ECS
4	 V3V : Zawór przełączający do obsługi 

drugiego zasobnika solarnego (opcja) 
5	 NTCA : Czujnik temperatury pola 

kolektorów A
6	 TAC1 : Czujnik temperatury w górnej 

części zasobnika
7	 NTCB : Czujnik temperatury pola 

kolektorów B

22

6.2	 Schemat elektryczny z zasobnikiem z dwoma wężownicami

t°
C

t°
C

t°
C

PCSA

NTCA TAC1 TAC2230V~

N

230V~ PCSA PCSB/PC LEG/BYP R V3V AQ NTCA TAC1 TAC2 TAC3 GAIN NTCB

L N L N L N L N L2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

230 V~ 5 V / 24 V

F1 T4

1 2 3 4 5

Opis
1	 230V : Zasilanie sieciowe
2	 PCSA : Pompa solarna pola kolektorów 
3	 NTCA : Czujnik temperatury pola kolektorów 
4	 TAC1 : Czujnik temperatury w górnej części zasobnika
5	 TAC2 : Czujnik temperatury w dolnej części zasobnika
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7	 Uruchomienie

Ustawić wyłącznik instalacji na symbolu •	
«I».

Wyświetlacz panela sterowania uruchamia 
się. Urządzenie jest gotowe do pracy.

8	 Regulacje (zastrzeżone dla 
instalatorów i autoryzowanych 
serwisantów)

Dostęp do ustawień zaawansowanych 
urządzenia umożliwia wykonanie 
niektórych nastaw oraz analizę 
ewentualnych niesprawności. 
Aby optymalnie skonfigurować instalację 
niezbędne jest ustawienie kilku 
parametrów.

23

Menu Tytuł Czynność

HYD

Wybór schematu 
hydraulicznego

Wybrać wartość:  
1 = instalacja z jednym polem kolektorów (nastawa 
fabryczna) 
2 = instalacja z dwoma polami kolektorów 
3 = instalacja z kotłem na paliwo stałe

FLOW

Regulacja natężenia 
przepływu płynu solarnego 
dla obliczenia uzysku 
energii

Podczas regulacji przepływu czynnika grzewczego 
należy wziąć pod uwagę stosowane jednostki. Regulacja 
niezbędna do obliczania uzysku. 
Wybrać wartość między 0 i 165 l/min (nastawa fabryczna 
: 3.5) zwiększając skokowo o 0.1 l/min. Normalna wartość 
wynosi 40 l/h (0.7l/min) na m² kolektora.

SRES Zerowanie uzysku 
solarnego

0 = zerowanie licznika 
1 = zliczanie energii

PRES Zerowanie licznika energii 0 = zerowanie licznika 
1 = licznik aktywny

MAXT 1

Temperatura maksymalna 
zasobnika 1

Wybrać wartość między 20°C i 90°C. 
Zalecane ustawienia dla optymalnej sprawności systemu 
(nastawa fabryczna : 75°C) : 
- ochrona przed kamieniem kotłowym = 60°C 
- w przypadku braku termostatycznego zaworu 
mieszającego = 50°C do 60°C 
- w przypadku miękkiej wody i instalacji z 
termostatycznym zaworem mieszającym = 90°C

Wcisnąć na ponad 3 sekundy przycisk  •	
.

Gdy pojawi się•	 i pierwsze menu 
«HYD» za pomocą przycisków  lub 

 wybrać żądaną wartość.

Wcisnąć przycisk •	 , aby wyświetlić 
następną pozycję menu (patrz poniższa 
tabela).

Zatwierdzić wszystkie ustawienia •	
wciskając na ponad 3 sekundy przycisk  

.

Wyświetlacz powróci do menu 
głównego po 5 minutach jeżeli się 
nie będzie przy nim manipulować 
lub po naciśnięciu i przytrzymaniu 
przez 3 sekundy przycisku .
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Menu Tytuł Czynność

dON 1

Różnica temperatury dla 
uruchomienia pompy 
solarnej A

Kiedy różnica temperatur pomiędzy czujnikiem 
temperatury kolektora i czujnikiem temperatury zasobnika 
przekracza 7°C (nastawa fabryczna), uruchamia się 
pompa solarna. 
Pompa działa do momentu, gdy różnica temperatur 
pomiędzy czujnikiem temperatury kolektora i czujnikiem 
temperatury zasobnika jest większa od «dOFF 1» i do 
czasu kiedy zostanie osiągnięta zadana temperatura 
zasobnika. Wartość «dON 1» powinna być zawsze 
wyższa od 2°C w stosunku do «dOFF 1». 
Wybrać wartość między 2 i 25°C (nastawa fabryczna : 
7°C)

dOFF 1

Różnica temperatury dla 
wyłączenia pompy solarnej 
A

Kiedy różnica temperatur pomiędzy czujnikiem 
temperatury kolektora i czujnikiem temperatury zasobnika 
jest mniejsza niż 3°C (nastawa fabryczna), wyłącza się 
pompa solarna. 
Wartość «dOFF 1» powinna być zawsze mniejsza od 2°C 
w stosunku do «dON 1». 
Wybrać wartość między 1 i 20°C (nastawa fabryczna : 
3°C)

MAXT 2

Temperatura maksymalna 
zasobnika 2

Wybrać wartość między 20°C i 90°C 
Zalecane ustawienia dla optymalnej sprawności 
systemu(nastawa fabryczna : 60°C) : 
- ochrona przed kamieniem kotłowym = 60°C 
- w przypadku braku termostatycznego zaworu 
mieszającego = 50°C à 60°C 
- w przypadku miękkiej wody i instalacji z 
termostatycznym zaworem mieszającym = 90°C

dON 2

Różnica temperatury dla 
uruchomienia pompy 
solarnej B

Kiedy różnica temperatur pomiędzy czujnikiem 
temperatury kolektora i czujnikiem temperatury zasobnika 
przekracza 7°C (nastawa fabryczna), uruchamia się 
pompa solarna. 
Pompa działa do momentu, gdy różnica temperatur 
pomiędzy czujnikiem temperatury kolektora i czujnikiem 
temperatury zasobnika jest większa od «dOFF 2» i do 
czasu kiedy zostanie osiągnięta zadana temperatura 
zasobnika. Wartość «dON 2» powinna być zawsze 
wyższa od 2°C w stosunku do «dOFF 2». 
Wybrać wartość między 2 i 25°C (nastawa fabryczna : 
7°C)

dOFF 2

Różnica temperatury dla 
wyłączenia pompy solarnej 
B

Kiedy różnica temperatur pomiędzy czujnikiem 
temperatury kolektora i czujnikiem temperatury zasobnika 
jest mniejsza niż 3°C (nastawa fabryczna), wyłącza się 
pompa solarna. 
Wartość «dOFF 2» powinna być zawsze mniejsza od 2°C 
w stosunku do «dON 2». 
Wybrać wartość między 1 i 20°C (nastawa fabryczna : 
3°C)

24
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Menu Tytuł Czynność

AGEL

Zabezpieczenie 
przeciwzamrożeniowe

Funkcja ta zapewnia ochronę instalacji przed 
zamarznięciem i pozostaje włączona do momentu gdy 
temperatura obiegu przekroczy o 1°C temperaturę 
zaprogramowaną. 
Off : wyłączona (nastawa fabryczna). 
Wybrać wartość między -5 i +10°C regulując co 1°C w 
celu uruchomienia funkcji.

PROT

Zabezpieczenie obiegu 
solarnego

Ta funkcja umożliwia wybór temperatury uruchomienia 
zabezpieczenia chroniącego obieg solarny przed 
przegrzaniem: 
Off : wyłączona 
Wybrać wartość między 110 i 150°C regulując co 1°C 
(nastawa fabryczna : 130°C)

CST
Wybór typu kolektora Wybrać typ kolektora słonecznego: 

1 = kolektor płaski (nastawa fabryczna), 2 = kolektor 
rurowy

LEG

Wybór dnia uruchomienia 
systemu ochrony przed 
Legionellą

Funkcja umożliwia wybór dnia tygodnia dla uruchomienia 
systemu ochrony przed Legionellą : 
OFF = wyłączenie, 1 = Poniedziałek, 2 = Wtorek, 3 
= Środa, 4 = Czwartek, 5 = Piątek, 6 = Sobota, 7 = 
Niedziela, 1-7 = wszystkie dni

LEGT

Wybór godziny 
uruchomienia systemu 
ochrony przed Legionellą

Funkcja umożliwia wybór godziny uruchomienia systemu 
ochrony przed Legionellą : 
Wybrać wartość między godziną 00:00 i 23:50 z regulacją 
co 10 minut (nastawa fabryczna : 4:00 godz.)

TDLY

Opóźnienie włączenia 
dogrzewania 
pomocniczego

Wybrać tryb pracy : 
0 = wyłączony (nastawa fabryczna) 
1 = włączony → opóźnienie 30 min. Jeżeli pompa solarna 
działa podczas przejścia na program dogrzewania 
pomocniczego.

PMOD

Modyfikacja trybu 
funkcjonowania grupy 
pompowej

Wybrać tryb pracy : 
0 = wyłączenie (nastawa fabryczna) 
1 = praca →uruchomienie pompy solarnej (sekwencja 
kontrolowana) przez regulator, aby uzyskać stałą różnicę 
temperatury między polami kolektorów i zasobnikiem.

DAY Aktualny dzień Wybrać wartość między 1 i 31 (nastawa fabryczna : 0)

MON Aktualny miesiąc Wybrać wartość między 1 i 12 (nastawa fabryczna : 0)

YEAR Aktualny rok Wybrać wartość między 2000 i 2159 (nastawa fabryczna 
: 2000)

Parametry robocze i programy 
czasowe można przywrócić do 
ustawień fabrycznych, należy 
nacisnąć na około 10 sekund 
przycisk . 
Wyświetlacz zapulsuje trzykrotnie 
i przywrócone zostają wszystkie 
fabryczne nastawy parametrów.
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9 	 Menu serwisowe/diagnostyka

Diagnozowanie systemu opisane w 
niniejszym rozdziale powinno być 
przeprowadzone przez uprawnionego 
serwisanta.

Naciskać jednocześnie na przyciski •	
 i  przez około 3 sekundy, 

aby dostać się do menu serwisowego 
Wyświetlane są symbole  i .

Nacisnąć przycisk •	 , aby przejść do 
następnej pozycji menu.

Wyświetlenie Elementy/wartości czujnika Przebieg próby
PCSA On Wymuszenie pracy pompy pola 

kolektorów A
Pompa pola kolektorów A działa, 
wszystkie inne urządzenia 
wykonawcze wyłączone.

PCSB On Wymuszenie pracy pompy pola 
kolektorów B lub wymuszenie pracy 
pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

Pompa pola kolektorów B lub pompa 
cyrkulacyjna c.w.u. działa, wszystkie 
inne urządzenia wykonawcze 
wyłączone.

V3V On Wymuszenie pracy pompy zaworu 
przełączającego

Zawór przełączający działa, wszystkie 
inne urządzenia wykonawcze 
wyłączone.

LEGP On Wymuszenie pracy pompy 
zabezpieczenia przed Legionellą

Pompa systemu ochrony przed 
Legionellą działa, wszystkie inne 
urządzenia wykonawcze wyłączone.

R On Grzałka elektryczna Test grzałki elektrycznej, wszystkie 
inne urządzenia wykonawcze 
wyłączone.

AQ On Wymuszenie uruchomienia kotła Żądanie pracy kotła na c.w.u., 
wszystkie inne urządzenia 
wykonawcze wyłączone.

TAC1 xx°C Wyświetlenie temperatury czujnika w 
górnej części zasobnika  -

TAC2 xx°C Wyświetlenie temperatury czujnika w 
dolnej części zasobnika -

TAC3 xx°C Wyświetlenie temperatury czujnika 
wielofunkcyjnego drugiego zasobniia -

NTCA xx°C Wyświetlenie temperatury czujnika 
kolektora A -

NTCB xx°C Wyświetlenie temperatury czujnika 
kolektora B -

GAIN xx kW/h Wyświetlenie uzysku słonecznego -
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Wcisnąć przycisk •	 , aby rozpocząć 
kontrolę wszystkich wskaźników 
wyświetlacza.

Wcisnąć ponownie przycisk •	
, aby wyświetlić wersję 

oprogramowania regulatora.

Naciskać jednocześnie na przyciski •	
 i  przez około 3 sekundy, 

aby wyjść z menu serwisowego. 
Wyświetlane jest menu główne, a 
symbole  i gasną.

Wyświetlacz powróci do menu 
głównego po 1 minucie jeżeli się 
nie będzie przy nim manipulować 
lub po naciśnięciu i przytrzymaniu 
przez 3 sekundy przycisków  

 i .

10	Kontrola instalacji i jej 
uruchomienie

Po zainstalowaniu urządzenia, sprawdzić 
czy działa ono prawidłowo:

Uruchomić urządzenie w sposób •	
opisany w instrukcji obsługi i sprawdzić 
czy działa prawidłowo.

Skontrolować wszystkie elementy •	
sterujące i bezpieczeństwa, ich 
nastawy i stan działania.

27

11	Przekazywanie urządzenia 
użytkownikowi przez instalatora

Użytkownik urządzenia powinien zostać 
poinformowany o zasadach działania 
urządzenia i sposobie jego obsługi.

Należy objaśnić sposób działania w taki •	
sposób, by użytkownik eksploatował 
urządzenie zgodnie z zaleceniami 
producenta.

Wspólnie z użytkownikiem należy •	
przejrzeć instrukcję obsługi i w razie 
potrzeby odpowiedzieć na jego pytania.

Użytkownik powinien otrzymać •	
wszystkie dokumenty dotyczące 
użytkowanego urządzenia. Powinien 
je przechowywać w pobliżu 
eksploatowanego urządzenia.

W szczególności należy przedstawić •	
użytkownikowi zalecenia dotyczące 
bezpieczeństwa, do przestrzegania 
których jest zobowiązany.

Należy wyjaśnić klientowi, w jaki •	
sposób opróżniać instalację i wskazać 
elementy, używane do tej operacji.

Prosimy przypomnieć o konieczności •	
regularnej konserwacji instalacji.

12	Części zamienne

Aby zapewnić długoletnią eksploatację 
wszystkich podzespołów i samego 
urządzenia, do naprawy i konserwacji 
należy używać wyłącznie oryginalnych 
części zamiennych Saunier Duval.

Sprawdzić prawidłowy montaż części •	
zamiennych we właściwym miejscu i 
z zachowaniem pierwotnego ułożenia 
elementów.
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13	Dane techniczne

Opis Jednostka HelioCONTROL
Podtrzymanie ustawień po zaniku zasilania min 30

Maksymalna dopuszczalna temperatura w pomieszczeniu, w 
którym zainstalowane jest urządzenie

°C 50

Wymiary:

Wysokość mm 175

Szerokość mm 272

Głębokość mm 55

Napięcie robocze V/Hz 230/50

Pobór mocy przez regulator W 10

Maksymalne obciążenie styków przekaźników wyjściowych A 2

Maksymalny całkowity pobór prądu A 4

Stopień ochrony IP20

Klasa ochrony II

28
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Saunier Duval
Al. Krakowska 106
02-256 Warszawa
Tel. : + 48 22 323 01 80
Fax : + 48 22 323 01 13
Infolinia : 0 801 806 666
info@saunierduval.pl
www.saunierduval.pl
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